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Introducció
El Pla d’Autoprotecció estableix el marc orgànic i funcional previst en la Universitat Jaume I amb l’objecte de previndre i controlar els riscos sobre les persones i els bens i donar una resposta adecuada a les posibles situacions d’emergència, garantint la integració d’aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil.

El Pla d’Autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència.

El present pla inclou els elements fonamentals contra catàstrofes, calamitats, accidents, etc., per a evitar o controlar, en tant que siga possible, aquests fets, establint normes de comportament perquè, en comptes d’anar a remolc dels esdeveniments, puguem avançar-nos mitjançant la previsió, la qual cosa sens dubte, reduirà les conseqüències dels fets que van originar l’emergència.

El principal objectiu del Pla d’Autoprotecció és garantir la seguretat i la salut de les persones que es troben als edificis (personal, usuaris, visitants, etc.), i de les persones que no es troben als edificis però que puguen veure’s afectades per una catàstrofe, deixant en segon lloc les conseqüències materials d’aqueix.

El present Pla d’Autoprotecció inclou els següents edificis i instal·lacions del Campus del Riu Sec:


- Edifici d’Escomeses i galeria de serveis


- Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques (AJE): Edificis A, B1, B2, C1 i C2

- Àrea de Ciència i Tecnologia (ACT): Edificis TD, TC, TI, TT i Hivernacles


- Centre de Documentació. Biblioteca


- Rectorat i Serveis Centrals


- Facultat de Ciències Humanes i Socials


- Pavelló Poliesportiu i Zona de Raquetes

- Zona de l’Àgora: Sala Galeria Octubre i edificis E1 i E2

- Centre d’estudis de Postgrau, Formació Contínua i Consell Social

- Edifici d’Investigació


- Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC)

Capítol 1.

Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat
1.1.
Identificació dels titulars de l’activitat, adreça postal i emplaçament 

Universitat Jaume I. Rectorat

Vicerectorat d’Infraestructura i PAS


Campus del Riu Sec


Avgda. Sos Baynat, s/n


12071 Castelló de la Plana


Tel.
964 72 80 00 (Centraleta)

Fax
964 72 88 38 (Consergeria de l’edifici de Rectorat)
Tot i que la titularitat de l’activitat de la Universitat Jaume I recau en el Rectorat, és funció del Vicerectorat d’Infraestructura i PAS impulsar i coordinar les accions i plans de seguretat i salut.
A més, atès que cada edifici de la Universitat té una activitat pròpia i, en alguns casos, una gestió independent, els següents càrrecs directius també han de col·laborar en alguna de les activitats que la legislació atribueix al titular de l’activitat en matèria d’autoprotecció, com ara la col·laboració en la designació del personal que integra els diversos equips d’emergències (primera intervenció, primers auxilis, alarma i evacuació...)
	Edifici
	Càrrec directiu

	Edificis A, B1, B2
	Decanat de la Facultat de CCJJEE

	Edifici TD
	Direcció de la ESTCE

	Edifici de la FCCHHSS
	Decanat de la Facultat de CCHHSS

	Biblioteca
	Direcció de la Biblioteca

	Edifici d’Investigació
	Direcció del IUPA
Direcció del SCIC

	Rectorat
	Vicerector d’Infraestructura

	Edifici C1
	Direcció dels departaments

	Edifici C2
	Direcció dels departaments

	Edifici TC
	Direcció dels departaments

	Edifici TI
	Direcció dels departaments

	Edifici TT
	Direcció dels departaments

	Pavelló Poliesportiu
	Direcció del Servei d’Esports

	Zona de Raquetes
	Direcció del Servei d’Esports

	Edifici de Postgrau i Consell Social
	Direcció de la FUE
Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau


Nota: en sombrejat s’indiquen els edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Norma Bàsica d’Autoprotecció
1.2.
Identificació del Director del Pla d’Autoprotecció

i Director del Pla d’actuació en emergències

Jesús Miralles Castelló


Tècnic Superior en Seguretat en el Treball


Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

Edifici TD, planta baixa


Tel.
964 72 92 03 / 606 39 87 40


Fax
964 72 92 00


jmira@sg.uji.es

Capítol 2.

Descripció de l’activitat i de l’entorn físic

2.1.
Descripció de les activitats de la Universitat Jaume I

L’activitat bàsica de la Universitat Jaume I és la docència i la investigació. Per a això disposa de diversos edificis, amb diferent distribució, organitzacó i ocupació. Així, hi ha edificis de docència (aules, laboratoris, tallers), edificis d’administració (despatxos de professorat i de gestió administrativa), edificis d’investigació, edifici de biblioteca, pavelló poliesportiu i zona d’esport a l’aire lliure. 

En cada edifici presten els seus serveis diversos tipus de personal, com ara personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i personal d’empreses de serveis contractats (cafeteries, reprografia, neteja, jardineria, vigilància i seguretat, manteniment d’instal·lacions). El PDI s’organitza en 24 departaments, cadascun dels quals realitza la seua ativitat pròpia d’investigació (química, enginyeria mecànica i construcció, física, enginyeria i ciència dels computadors, història, geografia i art, economia, educació, filosofia, dret...)

Als annexos es descriu amb més detall l’activitat corresponent a cada edifici.
2.2.
Descripció dels edificis i instal·lacions del Campus

El Campus del Riu Sec està delimitat per la carretera de Borriol, l’autopista A7, el riu Sec i la zona d’habitatges de l’IVSA. Té el seu accés principal per l’avinguda Vicent Sos Baynat, que uneix les carreteres de Borriol i de l’Alcora. En l’annex IV es pot observar el plànol de situació.

2.2.1.
Urbanització i edificis

El Campus del Riu Sec va entrar en servei el 27 de setembre de 1995 y ocupa una extensió aproximada de 690.000 m2. La urbanització del campus es pot observar en el plànol general del Campus (annex IV) i comprèn tots els vials, voreres, zones d’aparcament, zones enjardinades, un edifici d’Escomeses i una galeria de serveis. Els vials de circulació interior del Campus tenen, per a cada sentit de circulació, dos carrils, amb una amplària de 6 metres.

Els edificis de la Universitat Jaume I són independents d’altres edificacions, per la qual cosa, si hi ha un incendi en algun d’ells, és molt difícil que puga afectar altres edificis o altres propietats.

Tots els edificis, per estar exempts d’altres construccions, tenen les seues façanes accessibles des dels espais oberts exteriors, comunicats amb els vials del campus, als quals tenen accés els vehicles del servei d’extinció d’incendis.

Al Campus s’hi poden diferenciar les següents àrees i edificis:


Edifici d’Escomeses i Galeria de Serveis


Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques (AJE)



Edifici A, B1, B2



Edifici C1



Edifici C2


Àrea de Ciència i Tecnologia (ACT)



Edifici TD



Edifici TC



Edifici TI



Edifici TT



Hivernacles i Parcel·la de dipòsits

Edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials


Edifici de Rectorat i Serveis Centrals


Edifici de Biblioteca. Centre de documentació


Pavelló Poliesportiu


Zona de raquetes, esport a l’aire lliure


Centre d’estudis de Postgrau, Formació Contínua i Consell Social


Edifici d’Investigació


Edificis E1 i E2


Galería Octubre (Àgora)

Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC)


Residència d’estudiants (gestió externa a la Universitat)
Fora del Campus la Universitat Jaume I compta amb les següents instal·lacions:

Edifici de la Llotja del Cànem

En l’annex corresponent a cada edifici es descriu detalladament les dades constructives i instal·lacions (incloses les instal·lacions de risc), així com l’inventari d’activitats, riscos i recursos. Els plànols de distribució per planta també es troben en l’annex corresponent a cada edifici.
2.2.1.1.
Edifici d’Escomeses

A l’edifici d’escomeses se centralitzen les connexions de les companyies d’aigua, d’electricitat, de gas, de telèfons i de serveis de xarxa, així com els grups generals de bombament de les xarxes d’aigua potable, de reg i contraincendis.

L’edifici d’escomeses és un edifici de planta triangular, amb tres nivells: planta soterrani, planta baixa i planta primera. Bàsicament es converteix en centre d’operacions del personal de manteniment de la universitat. Hi trobem dos tallers-magatzem en què es realitzen les tasques de reparació d’equips i material d’infraestructures.

En l’annex V es pot veure la descripció i els planols de l’edifici.

2.2.1.2.
Galeria de serveis

La galeria de serveis és una galeria subterrània que recorre tot el campus. Comença a l’edifici d’escomeses i porta tots els serveis a cada un dels edificis del campus universitari.

Té diverses entrades des de l’exterior i des dels edificis. L’accés a aquestes galeries està restringit al personal de manteniment i al de seguretat del campus.
Hi ha dos tipus de galeries de serveis, de diferent funcionalitat i característiques:

Galeria principal. Constitueix l’anell de distribució de les diferents instal·lacions i recorre tot el campus.

Galeria secundària. Permeten la connexió dels diferents serveis des de la galeria principal a cada un dels edificis universitaris. 

Per la galeria es porten les conduccions dels serveis generals a tots les edificis del campus. 

En l’annex V es pot veure la descripció i els planols de l’edifici.

2.2.1.3.
Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques

L’Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques (AJE) està formada per cinc edificis relacionats entre si, però independents pel que fa a l’ús. Es coneixen amb la denominació de A (serveis generals i gestió de la Facultat), B1 i B2 (aularis) i C1 i C2 (edificis departamentals).

La superfície total construïda de l’AJE és d’aproximadament 31.290 m2. En l’annex VI es pot veure la descripció i els planols dels edificis d’aquesta àrea.


Edificis A, B1, B2

Els edificis A, B1, B2 estan destinats a ús docent i de gestió de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Són edificis considerats independents en el projecte d’execusió però, atès que estan connectats en totes les seues plantes, es consideren una mateixa unitat.
L’edifici A és un edifici de 4 plantes i coberta en el qual es troben els serveis generals de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, la consergeria, sales d’informàtica, la sala d’actes i sala de Graus, la cafeteria i la cuina, el servei de reprografia, locals administratius, locals d’instal·lacions i magatzems.

Les activitats que es realitzen són administratives i les pròpies de cada dependència.

Els edificis B1 i B2 estan situats al costat de l’edifici A i són simètrics respecte a aquest. Són edificis de 4 plantes i coberta, i estan destinats a aularis de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Per a això hi ha en totes les plantes aules de diferent capacitat, així com sales d’estudi

En ells es realitza bàsicament activitat docent.

Edifici C1

L’edifici C1 està situat al costat de l’edifici B1. Consta de 3 plantes i coberta i connecta amb el B1 a nivell de planta baixa per a usuaris i a nivell de soterrani per a instal·lacions.

Està destinat a despatxos de professorat i ús administratiu de departaments, amb sales de reunions, despatxos de gestió administrativa i zones comunes. Acull els departaments de:

· Economia
· Finances i Comptabilitat

· Administració d’Empreses i Màrqueting


Edifici C2

L’edifici C2 està situat al costat de l’edifici B2. Consta de 4 plantes i coberta i connecta amb el B2 a nivell de planta primera per a usuaris i baixa per a instal·lacions.

Està destinat a despatxos de professorat i ús administratiu de departaments, amb sales de reunions, despatxos de gestió administrativa i zones comunes. Acull els departaments de:

· Dret Públic

· Dret Privat
· Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
2.2.1.4.
Àrea de Ciència i Tecnologia
L’Àrea de Ciència i Tecnologia està formada per quatre edificis o mòduls, coneguts com a Mòdul Docent (TD), Mòdul departamental d’Informàtica i Matemàtiques (TI), Mòdul departamental de Tecnologia i Ciències Experimentals (TC) i Mòdul de Tallers (TT). També té assignada una parcel·la d’hivernacles i de dipòsits.
Ocupa una superfície de 70.447 m2 i la superfície total construïda de l’àrea és de 54.948 m2. En l’annex VII es pot veure la descripció i els planols dels edificis d’aquesta àrea.


Edifici TD
És un edifici de 4 plantes i coberta en el qual es poden diferenciar tres zones:
A la zona central es troben els serveis administratius de gestió i direcció de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, la consergeria, la sala de juntes, sales d’informàtica, l’Aula Magna i sala de graus, la cafeteria i la cuina i el servei de reprografia. Les activitats que es realitzen són administratives i les pròpies de cada dependència.
Les dos zones laterals estan destinades a aules i laboratoris docents, a més de serveis administratius en plantes baixes.


Edifici TC

Aquest mòdul departamental té una planta rectangular amb cinc plantes i un ampli pati central. Té dos elements centrals de comunicació i serveis situats en l’eix lineal de l’edifici, on s’allotgen les comunicacions verticals i el nucli de lavabos. Disposen, així mateix, d’un ascensor i un muntacàrregues per a equips pesants i de gran volum.

Està destinat a tasques administratives i d’investigació dels diferents departaments. Per a això hi ha despatxos de professorat i d’administració, sales de reunions, zones comunes i laboratoris i tallers d’investigació. Acull els departaments de:

· Enginyeria de Sistemes Industrial i Disseny

· Enginyeria Mecànica i Construcció

· Ciències Agràries i del Medi Natural

· Física

· Química Física i Analítica

· Enginyeria Química

· Química Inorgànica i Orgànica


Edifici TI

Aquest mòdul departamental té una planta en forma de X, amb 4 plantes i coberta. Al centre està el nucli de comunicació vertical (escala i ascensor) i als quatre extrems de les aspes existeixen unes escales per a evacuació amb eixida directa a l’exterior.

Està destinat a tasques administrativas i d’investigació dels diferents departaments. Per a això hi ha despatxos de professorat i d’administració, sales de reunions, zones comunes i laboratoris d’investigació. Acull els departaments de:

· Enginyeria i Ciència dels Computadors 

· Llenguatges i Sistemes Informàtics

· Matemàtiques


Edifici TT

Aquest edifici està destinat a tallers docents i d’investigació dels departaments d’Enginyeria de Sistemes Industrial i Disseny i d’Enginyeria Mecànica i Construcció. Es poden diferenciar 3 zones:

El nucli central, amb 2 altures i coberta, on s’ubica l’accés principal i les aules i tallers menys pesats
Les dues zones laterals són dues naus industrials per a allotjar els tallers més pesats i industrials dels departaments.

Hivernacles i parcel·la de dipòsits 

Els hivernacles ocupen la mitat d’una parcel·la situada al costat de l’edifici dels tallers. La seua activitat és agrícola, per a cultius d’investigació i realització de pràctiques docents. Hi ha 6 mòduls d’hivernacles, una caseta d’instal·lacions que dona accès a la galeria de serveis i una caseta que s’utilitza com magatzem de material i zona d’aseo.

L’altra meitat de parcel·la està ocupada per un laboratori exterior de hidràulica, que consta de dos dipòsits d’aigua (generalment buits), un soterrat i l’altre en superfície.

2.2.1.5.
Facultat de Ciències Humanes i Socials

L’Àrea de Ciències Humanes i Socials està formada per dos edificis que tenen la configuració espacial d’un únic edifici: l’Aulari i l’edifici Central, articulats a través d’un nucli de connexió, amb serveis comuns i instal·lacions conjuntes. 

L’Aulari té forma circular i està format per tres plantes i coberta. A la part central hi ha un pati, bordejat pel corredor circular d’accés a les aules. El seu ús és la docència.

L’edifici Central té 6 plantes i coberta i es troben els serveis administratius de gestió i direcció de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la consergeria, sales d’informàtica, sala de graus, sala d’estudi, la cafeteria i la cuina i el servei de reprografia. També acull els departaments de:

· Estudis Anglesos 

· Filologia i Cultures Europees
· Educació
· Història, Geografia i Art

· Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat
· Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
· Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

· Traducció i Comunicació

Les activitats que es realitzen són administratives i les pròpies de cada dependència, a més de les tasques d’investigació dels diferents departaments. Per a això també hi ha despatxos de professorat i d’administració, sales de reunions, zones comunes i laboratoris d’investigació
En l’annex VIII es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.6.
Rectorat i Serveis Centrals
L’edifici està ubicat a la part central del campus universitari, al costat de l’àgora o plaça central de la universitat, a l’extrem oposat on se situa l’edifici de la Biblioteca Central. Aquest edifici té una configuració espacial com un prisma quadrat blanc, el qual s’ha girat 45º respecte a l’eix perpendicular de la plaça. A l’interior apareix un espai tancat en el seu diagonal on s’ubiquen les comunicacions verticals i vestíbuls. Al costat d’aquest edifici s’ubica el Paranimf.
Tot l’edifici es configura amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, de tal manera que qualsevol usuari amb la mobilitat física reduïda pot accedir a tots els serveis que el Rectorat disposa de lliure accés. 
L’edifici de Rectorat té 4 plantes més coberta i està destinat bàsicament a ús administratiu i sociocultural. En ell estan els Serveis Centrals d’administració i els órgans de direcció de la Universitat Jaume I, per a això compta amb despatxos d’administració, sales de reunions, sala de juntes, sala de premsa i una xicoteta cafeteria en planta baixa.

En l’annex IX es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.7.
Biblioteca. Centre de Documentació

L’edifici està ubicat en la part central del campus universitari, al costat de l’àgora o plaça central de la universitat i lloc de trobada de tota la comunitat universitària. Visualment en l’àmbit exterior, la biblioteca es configura com dos prismes quadrats units per un dels seus laterals, de color blanc amb àmplies obertures envidrades.

Tot l’edifici es configura amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, per la qual cosa qualsevol usuari amb la mobilitat física reduïda pot accedir a tots els serveis que la biblioteca disposa de lliure accés. 

La biblioteca té 6 plantes, una d’elles sota rasant, més un intermedi (4rt), i està destinat a proporcionar el suport necessari a la docència i a la investigació de tota la població universitària, mitjançant l’ús i emmagatzematge de fons bibliogràfics.
Compta amb sales de lectura, magatzems de llibres i documents i despatxos de gestió administrativa de la Biblioteca. En la planta baixa de l’edifici també s’ubiquen altres serveis administratius de la Universitat Jaume I, com ara el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües, la Unitat de Suport Educatiu (USE) i l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa (OCIE).

En l’annex X es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.8.
Pavelló Poliesportiu
El Pavelló Poliesportiu és un edifici amb 3 plantes i està destinat a ús esportiu i docent. Per a això compta amb pistes esportives, aules de formació, gimnàs, tatami, sala de aeròbic, a més de la zona d’administració del Servei d’Esports.

En l’annex XI es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.9.
Zona de raquetes i esport a l’aire lliure

La zona de raquetes consta de tres edificis d’una única planta i pistes a l’aire lliure. L’edifici principal està destinat a sala de control de les instal·lacions, vestidors, taquilles i magatzem, mentre que els altres edificis estan destinats a pistes de badminton, tenis de taula i squash.

En l’annex XII es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.10.
Centre d’Estudis de Postgrau, Formació Contínua i Consell Social

L’edifici consta de 5 plantes, amb coberta no accesible. És un edifici d’ús administratiu i docent que engloba, de forma general els següents serveis i entitats:


· Centre d’Estudis de Postgrau


· Fundació Universitat – Empresa


· Consell Social

Per a això disposa de despatxos d’administració, aules de docència, sales de reunions i sala d’actes. L’ús de l’edifici és administratiu i docent.
En l’annex XIII es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.11.
Edifici d’Investigació 

És un edifici en forma de U, de 5 plantes (una d’elles sota rasant), més coberta. És un edifici destinat a la investigació i en ell s’ubiquen els següents serveis i institut universitari:


· Servei Central d’Instrumentació Científica (SCIC)


· Institut Universitari de Plaguicides i Aigües(IUPA)

Compta amb despatxos d’administració i laboratoris d’investigació. Els laboratoris del SCIC estan donats d’alta com a instalació radiactiva de tercera categoria.
En l’annex XIV es pot veure la descripció i els planols d’aquest edifici.

2.2.1.12.
Edificis E1 i E2 

Els edificis E1 i E2 estan ubicats en la zona de l’Àgora, entre els locals comercials i la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Són edificis en forma de cubs, menuts, de dos plantes, per a serveis administratius.


Edifici E1

L’edifici E1 acull, entre altres serveis, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i el Racó de la Solidaritat.


Edifici E2

L’edifici E2 acull el Consell de l’Estudiantat i altres associacions.

Als annexos XV i XVI es pot veure la descripció i els planols d’aquests edificis.

2.2.1.13.
Galeria Octubre
La Galeria Octubre és una sala d’exposicions ubicada en un local de la zona comercial de l’Àgora

En l’annex XVII es pot veure la descripció i els planols d’aquest local.

2.2.1.14.
Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC)

L’edifici del ITC té 4 plantes i coberta i està destinat a la investigació sobre material ceràmic. Té gestió pròpia i acull l’associació de ceramistes AICE.

Segons un acord de coordinació entre els serveis de prevenció de la Universitat Jaume I i de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, la revisió, actualització i realització d’accions per a la implantació del Pla d’emergència correspon a l’Institut de Tecnologia Ceràmica.

En l’annex XVIII es pot veure el Pla d’Emergència d’aquest edifici.

2.2.2.
Instal·lacions

Com s’ha indicat en l’epígraf anterior, per la galeria de serveis es porten les conduccions dels serveis generals a tots les edificis del campus. Aquestes són:

- Xarxa de mitjana tensió
- Línies de detecció i intrusisme
- Xarxa d’aigua potable
- Línies de comunicacions
- Xarxa d’aigua contra incendis
- Xarxa de gas natural
- Xarxa d’aigua de reg
- Línies d’enllumenat i força de la galeria
- Xarxa de sanejament
- Línies d’enllumenat públic
A continuació es descriuen de forma genèrica les instal·lacions generals del Campus que poden comportar alguna situació d’emergència.

· Instal·lació elèctrica de baixa tensió


· Instal·lacions de climatització


· Instal·lació d’aire comprimit


· Instal·lació de gas natural

Instal·lació elèctrica de baixa tensió 

El subministrament d’energia elèctrica de cada àrea o edificis s’efectua en mitjana tensió a través de la galeria de serveis fins al centre de transformació de l’àrea o edifici corresponent. Al Centre de Transformació es converteix la tensió d’entrada (20 kV) a 380/220 V, mitjançant transformadors en sec.

Es disposa de grups electrògens d’emergència, que actuen com a subministrament alternatiu dels consums crítics en el cas de caiguda de l’alimentació procedent de la xarxa de subministrament habitual.

La instal·lació en baixa tensió es completa, en cada edifici, amb els quadres elèctrics i les línies que s’estenen fins als punts de consum. 

Instal·lació de climatització 

Les instal·lacions de climatització dels edificis estan compostes per sales de màquines ubicades a les cobertes dels edificis, amb unitats refrigeradores d’aigua, condensades per aire, per a la producció d’aigua freda i per calderes d’alt rendiment amb combustible gas natural per a la producció d’aigua calenta. El seu funcionament està governat pel sistema de gestió de cada edifici. L’aire climatitzat es distribueix per tot l’edifici mitjançant conductes.

Instal·lació d’aire comprimit 

Els edificis TD, TC i TT de l’Àrea de Ciència i Tecnologia i l’edifici d’Investigació tenen instal·lacions d’aire comprimit. Els locals específics per a la producció i tractament d’aire estan situats en locals tècnics dels edificis.

Totes les preses disposen de claus de tall, vàlvula de retenció i presa d’endoll ràpid de dimensions adequades.

Instal·lació de gas natural

Tots els edificis compten amb una instal·lació de gas natural per a alimentar les calderes de calefacció, les cuines de les cafeteries i els laboratoris dels edificis TD, TC, TT i de l’edifici d’Investigació.

2.3.
Personal al Campus

El personal que desenvolupa les seues activitats a la Universitat Jaume I es pot agrupar en personal propi de la universitat (PAS i PDI), personal d’empreses contractades (manteniment, vigilància i serveis) i usuaris, segons s’indica a continuació, amb el nombre aproximat de persones que integra cada grup (juny de 2006).


Personal propi de la universitat:

Personal d’administració i serveis (PAS)
560
Personal docent i investigador (PDI)
1.050
Personal becari
200


Personal d’empreses contractades:

De manteniment d’instal·lacions generals
30

De vigilància i seguretat
10

De serveis (neteja, jardineria, reprografia, cafeteries)
130


Personal d’altres empreses:

FUE, ITC, IJLV, fundacions
60


Usuaris:

Alumnat
13.400

L’activitat de la universitat es desenvolupa majoritàriament de dilluns a divendres des de les 8 fins les 22 hores i els dissabtes en jornada matinal. El personal de manteniment i neteja desenvolupa la seua feina majoritàriament dins de la franja horària citada anteriorment.

Les instal·lacions de la Universitat Jaume I estan vigilades durant les 24 hores del dia, incloent-hi festius, pel personal de vigilància.
Les persones que ocupen els edificis són, en general, coneixedores dels locals i habitualment són capaços de localitzar les eixides i els mitjans d’extinció. Com a centres docents, estan subjectes a un horari determinat, romanent normalment ocupat.

Cal indicar que l’alumnat estarà a les aules, laboratoris o tallers alternativament, i els professors als despatxos o a les aules, per la qual cosa l’ocupació real del Campus sempre serà menor la suma de la calculada per a cada edifici.

2.4.
Entorn 

Les vies publiques al voltant del Campus són la carretera de Borriol, amb una amplària total de 30 metres i vials de 7 m d’amplària (2 carrils) en cada sentit de circulació, i el carrer Vicente Sos Baynat, amb una amplària total de 35 metres i vials de 6,5 m d’amplària (2 carrils) per a cada sentit de circulació.

Als voltants no existeixen indústries que representen un perill per a la universitat. Hi ha tres estacions de servei (dues a la carretera de Borriol i una altra a la carretera de l’Alcora), situades a més de 100 metres de distància de les instal·lacions de la universitat, per la qual cosa no es consideren les situacions d’emergència degudes a incendi o explosió d’aqueixes.

2.5.
Accesos 

El Campus del Riu Sec està envoltat per una tanca que té tres accessos a l’avinguda Vicent Sos Baynat, amb portes independents per a vehicles i vianants. Un accés està a la rotonda central, un altre cap a la carretera de Borriol i un altre cap al Riu Sec i la carretera de l’Alcora. La distància entre cada accés és d’uns 200 metres.
Al plànol de situació de l’annex IV s’indiquen les entrades i les eixides del Campus.

Capítol 3.

Inventari, anàlisis i avaluació de riscos

La informació corresponent a aquest capítol es troba en l’epígraf Inventari d’activitats, riscos i recursos de l’annex corresponent a cada edifici.

3.1.
Descripció i localització dels elements, instal·lacions i processos de producció

3.2.
Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos externs

3.3.
Identificació, cuantificació i tipologia del personal amb accès

Capítol 4.

Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció

A l’annex corresponent a cada edifici es troben els plànols de distribució per planta, amb la ubicació dels mitjans d’autoprotecció, els recorreguts d’evacuació i la sectorització de cada planta.

4.1.
Inventari i descripció de les mesures i mitjans de protecció generals

4.1.1.
Personal

Amb la finalitat d’utilitzar òptimament els mitjans de protecció i reduir al màxim les possibles conseqüències humanes i econòmiques que puguen ocasionar les situacions d’emergència, s’organitza el personal de la universitat en equips d’actuació, tal com s’indica en l’epígraf 6.3.

Amb aquesta estructura d’equips s’aconsegueix tindre coberts els torns de matí i de vesprada i se supleixen les absències del personal designat per a realitzar les actuacions en cas d’emergència. Aquestes absències són degudes, principalment a dies d’assumptes propis, malalties, torns de vacances, etc.

Per al torn de nit, així com per als dies festius i els períodes vacacionals, es compta amb la col·laboració del personal de vigilància i seguretat, tal com s’indica en el citat epígraf.

A més d’aquests equips, tot el personal de la Universitat Jaume I tindrà l’obligació d’informar a la consergeria o lloc de referència de l’edifici corresponent de qualsevol situació anòmala o d’emergència que detecte.

4.1.2.
Instal·lació d’extinció d’incendis
La instal·lació de protecció contra incendis de la Universitat Jaume I s’inicia a l’edifici d’escomeses, on es troben dues basses destinades a abastir la xarxa de reg i la xarxa contra incendis. La bassa d’aigua contra incendis té una capacitat de 350 m3.

La construcció de dues basses permet donar sempre servei ja que en cas de neteja o reparació d’una d’aquestes dóna la possibilitat d’aïllar una qualsevol de les dues mitjançant les vàlvules del capçal del grup.

L’ompliment de les basses es realitza per mitjà de la conducció d’aigua del pantà de Maria Cristina. Les basses també es poden omplir des de la xarxa d’abastiment d’aigua potable en cas de que l’altura d’ompliment de les basses siga inferior a 0,45 m. En aquest cas es produeix una alarma per mínim i s’obre l’electrovàlvula per a l’ompliment amb aigua potable. Existeix un nivell per al tancament de l’electrovàlvula d’ompliment i un nivell de protecció per a evitar el funcionament de les bombes dels grups de pressió sense aigua acumulada. Les basses disposen també d’una vàlvula de pas a l’entrada per a l’ompliment manual.

El grup contra incendis està situat en un local del soterrani de l’edifici d’Escomeses i dóna servei a la xarxa de boques d’incendi exteriors de la urbanització i a les instal·lacions de BIEs dels edificis del campus a través de les galeries de serveis. El grup de pressió està compost per una bomba joquei (4 kW i 9,5 m3/h) i dues bombes de gran cabal (11 kW i 30 m3/h). Disposa d’un grup electrògen per a la seua alimentació elèctrica en el cas de caiguda del subministrament ordinari. 

El grup contra incendis està connectat al sistema de gestió d’instal·lacions, que controla les hores de funcionament del grup, l’estat, la pressió de xarxa, pèrdues i nivell de les basses exteriors d’aigua.

Boques d’incendi exteriors

Les boques d’incendi exteriors són accessibles als equips del servei d’extinció d’incendis. Estan situats al voltant dels edificis i hi ha un total de 56 unitats, amb la ubicació que s’observa en el plànol general del Campus (annex IV). Aquestes boques d’incendi són de columna seca, amb una boca de 70 mm i dues de 45 mm amb connexió lateral per brida. Juntament amb l’hidrant existeix una arqueta amb una vàlvula per al tall de connexió a aqueixa. La xarxa de boques d’incendi exteriors està preparada perquè, en el cas que no funcionara l’equip de bombes, el servei de bombers puga donar pressió a la xarxa a través de l’hidrant ubicat al costat de l’edifici d’Escomeses i una de les basses del sistema. D’aquesta forma, l’equip motobomba pot prendre aigua de la bassa i injectar-la a la xarxa a través de l’hidrant ubicat per a tal fi.

Extintors i boques d’incendi equipades (BIEs)

En tots els edificis del campus s’han instal·lat extintors manejables, no difícils de disparar i apropiats perquè una persona de força mitjana els puga usar. S’han col·locat en llocs accessibles, especialment a les vies d’evacuació horitzontal i vertical. Existeix dotació d’extintors de pols ABC d’eficàcia 21A-113B, i de CO2 d’eficàcia 34B, disposats segons es reflecteix en els plans de planta.

També s’indica en els plans la ubicació de les BIEs. S’han instal·lat preferentment les de tipus BIE-25, amb mànega semirígida de 20 m, per la seua facilitat de maneig respecte a les BIE-45. 

En l’annex corresponent a cada edifici s’indiquen amb més detall els elements instal·lats d’extinció d’incendis.

4.1.3.
Instal·lacions d’extinció automàtica d’incendis
En alguns edificis existeixen instal·lacions automàtiques d’extinció d’incendis. Aquestes són:


· cuina de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (gas CO2)


· centre de transformació del pavelló poliesportiu (gas CO2)


· sala al soterrani de l’edifici de la Biblioteca (gas FM-200). Actualment fora de funcionament per utilització d’aquesta sala per a altra activitat que l’Arxiu de Documents Històrics.
Aquestes instal·lacions compten amb detectors i polsadors propis per tal d’activar o parar la possible descàrrega de gas en cas d’incendi. També compten amb una alarma local per tal d’avisar el personal abans de la descàrrega.

4.1.4.
Instal·lació de detecció automàtica d’incendis
En cada edifici, la instal·lació de detecció automàtica d’incendis està compost per una central analogicodigital integrada que gestiona els detectors automàtics, els polsadors d’alarma, les sirenes i els retenidors de portes. Les centrals estan ubicades, en general, a les consergeries dels edificis i indiquen quin detector o polsador s’activa en cada moment.
Les centrals governen també la inactivació dels electroimants retenidors de les portes que separen cada un dels sectors d’incendi dels edificis. Disposen d’una bateria d’acumuladors que garanteixen el funcionament de la instal·lació. La seua entrada en funcionament és totalment automàtica a partir d’una caiguda en la tensió d’alimentació de 220 V. Una vegada refet el servei, la seua commutació és també automàtica.

Totes les centrals d’alarma estan connectades a una Central Receptora d’Alarmes externa, de forma que quan alguna central detecta una alarma, emet un avís telefònic. La Central Receptora avisa immediatament el personal de seguretat segons el protocol d’actuacions establert i aquest acudeix al lloc del sinistre, a banda del personal propi de la Universitat Jaume I que reb l’alarma per audició directa de la central d’incendis.

En l’annex corresponent a cada edifici s’indiquen amb més detall els elements instal·lats de detecció d’incendis.

4.1.5.
Instal·lació de detecció de gas
A l’edifici TD existeix una instal·lació de detecció de gas als laboratoris docents. Si es detecta alguna fuga, es talla automàticament el subministrament de gas. Les centrals de detecció estan ubicades a la consergeria de l’edifici.

4.1.6.
Sistema d’alarma i evacuació
A través de les centrals d’incendis es disposa de dos nivells d’alarma:

· El nivell 1 posa en funcionament un so d’avís a la centraleta d’incendis. 

· El nivell 2 posa en funcionament les sirenes de l’edifici i fa saltar els retenidors automàtics de les portes. És l’ordre d’evacuació.

Les centrals d’incendis estan programades de forma que actuen sempre en el nivell 1 d’alarma, evitant així que qualsevol trencament de polsadors (accidental o voluntari) active les sirenes i s’haja d’evacuar els edificis innecessàriament. El personal que reb el missatge de la central comprova el senyal d’alarma segons la seqüència d’actuacions per a aquest cas.

Les sirenes només sonen quan s’activen uns polsadors convenientment indicats, els quals estan situats, en general, al costat de la central d’incendis. L’ordre d’usar aquests polsadors correspon al cap d’emergències. Tot i això, si la situació d’emergència ho requereix, el personal responsable de l’edifici o zona sinistrada podrà donar l’ordre d’evacuació i ho comunicarà immediatament al cap d’emergències. L’ordre d’evacuació també podrà ser comunicada mitjançant avís directe a les aules, despatxos, tallers o laboratoris, tenint especial atenció de no provocar una situació de pànic entre els personal, segons s’indica en les seqüències d’actuació per a cada cas.
En els plans de planta s’assenyalen les vies d’evacuació dels edificis. En el supòsit de bloqueig de qualsevol via d’evacuació es prendran les decisions adequades per a reconduir l’evacuació per les eixides que es troben operatives.

Els edificis disposen de senyalització d’evacuació fins a les eixides a l’exterior. Els edificis també compten amb plànols tipus “Esteu ací”, que indiquen les línies d’evacuació i les recomanacions d’actuació davant una evacuació de l’edifici per emergència.
4.1.7.
Instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització
Tenen per objecte assegurar la il·luminació dels locals, dels corredors i de les escales fins les eixides en cas de faltar la il·luminació general. L’enllumenat de senyalització indica de manera permanent la situació de portes, corredors, escales i eixides dels locals i dels edificis.

L’enllumenat d’emergència fixa està proveïda d’una font pròpia d’energia que entra automàticament en funcionament en produir-se una caiguda de l’enllumenat general.

Totes les vies d’evacuació i locals amb possibilitat d’acumulació de persones, disposen d’aparells autònoms d’emergència en nombre suficient per a garantir durant una hora, la il·luminació adequada en l’eix dels passos principals.
Per a el senyalització d’escales i eixides de portes s’han col·locat aparells autònoms d’emergència i senyalització, amb bateries incorporades, que porten adossats els rètols d’eixida i fletxes indicadores de les vies d’evacuació de l’edifici.
4.1.8.
Sistema de gestió
Existeix un sistema de gestió amb presa de dades de camp, control, supervisió i regulació de les instal·lacions electromecàniques que permet integrar els sistemes de detecció d’incendis de tots els edificis del campus. 

4.1.9.
Armaris de material de primera intervenció
A les consergeries i llocs d’accès principal dels edificis, existeixen armaris amb els següent material de primera intervenció:


- 2 cascs amb pantalla facial


- 2 xaquetes de protecció de material ignífug


- 2 parells de guants


- 2 mascaretes per al fum


- 1 manta tèrmica de protecció

4.2.
Inventari i descripció de les mesures i mitjans de protecció específics

4.2.1.
Servei Central d’Instrumentació Científica
Als laboratoris del SCIC hi ha instal·lats equips d’anàlisi amb fonts de raigs X (tubs Coolidge), com ara l’espectròmetre de fluorescència de raigs X i diversos difractòmetres de raigs X, per la qual cosa el laboratorio està donat d’alta com a instal·lació radiactiva de tercera categoria en el Consell de Seguretat Nuclear.

Els equips indicats generen raigs X molt focalitzats sobre la mostra a analitzar i estan proveïts de carcasses plomades per a evitar la possible radiació a l’exterior. D’aquesta forma s’ha comprovat que són equips segurs i que durant el seu funcionament normal no existeix risc per al personal. Tot i això, s’apliquen una sèrie de mesures específiques de seguretat amb la finalitat d’evitar possibles accidents. Així, es disposa de:


· Dosímetres personals


· Dosímetres d’àrea


· Dosímetre portàtil


· Senyalització específica de les zones


· Detectors de nivell d’oxígen als laboratoris on es manipula nitrogen líquid

Addicionalment, el personal que treballa amb aquests equips passa una revisió mèdica anual específica.
Capítol 5.

Programa de manteniment d’instal·lacions

5.1.
Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc

El manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions generals de la Universitat Jaume I està gestionat per l’Oficina Tècnica d’Obres i Proyectes, on es guarden tots els registres de les actuacions realitzades en les instal·lacions de cada edifici. Els serveis de manteniment es realitzen per contracte amb empreses externes.
Els equips de la instal·lació radiactiva del Servei Central d’Instrumentació Científica (edificio d’Investigació) es revisen una vegada a l’any, juntamente amb la comprobación dels funcionament dels seus sistemes de seguretat. Al SCIC es guarden els registres de manteniment corresponents a aquestes instal·lacions.

5.2.
Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció

El manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de protecció generals de la Universitat Jaume I està gestionat per la Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, on es guarden tots els registres de les actuacions realitzades en les instal·lacions de cada edifici. El servei de manteniment està contractat a una empresa externa i es realitzen les següents tasques (extracte del contracte de manteniment d’agost de 2007):

Extintores portátiles

CADA CINCO AÑOS

- Retimbrado de los extintores en que sea preceptivo de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios.

ANUAL

- Verificación del estado de carga (peso, presión)

- Verificación del estado del agente extintor

- Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor

- Comprobación del estado de la manguera, boquilla, válvulas y partes mecánicas

TRIMESTRAL

- Comprobación de la situación, accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.

- Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor, estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, mangueras, etc.).

- Los extintores de CO2 se recargarán cuando haya una disminución de peso mayor de un 10%.

Sistemas fijos de extinción (CO2 y FM-200)

ANUAL 

Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo:

- Verificación integral de los componentes del sistema y en especial de los dispositivos de disparo y alarma

- Comprobación de la carga del agente extintor y del indicador de la misma

- Comprobación del estado del agente extintor

- Comprobación de los circuitos de señalización

- Comprobación de los rociadores

- Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción

TRIMESTRAL 

- Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.

- Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores.

- Comprobación del estado de carga de la instalación.

- Comprobaciónde los circuitos de señalización pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control.

- Limpieza general de todos los componentes

Instalación de detección automática de incendios y alarma.

ANUAL

Verificación integral de la instalación:

- Limpieza de centrales y accesorios

- Limpieza y reglaje de relés

- Regulación de tensiones e intensidades eléctricas

- Verificación y mantenimiento de los dispositivos de transmisión de alarmas

- Prueba del funcionamiento de los detectores según especificaciones del fabricante (con un generador de humos o calor o pertiga de destellos en las instalaciones SIEMENS CERBERUS)

- Limpieza de los pulsadores manuales de alarma

- Prueba de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

TRIMESTRAL

- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).

- Comprobación del estado de las baterías de emergencia.

- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

- Verificación y mantenimiento de los dispositivos de transmisión de alarmas.

- Comprobar el buen estado y funcionamiento de las cerraduras eléctricas (normalmente cerradas) y abren al cortar la corriente desde el pulsador de evacuación

MENSUAL

- Comprobación de los mensajes de averías o alarmas.

- Comprobación del buen estado de la central y su alimentación

- Comprobar el buen estado y funcionamiento de las cerraduras eléctricas (normalmente cerradas) que abren al cortar la corriente desde el interruptor.

- Limpieza de centrales y accesorios

Bocas de Incendio Equipadas

CADA CINCO AÑOS, la manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm².

ANUAL

- Desmontaje de la manguera de las BIES y ensayo de esta en lugar adecuado.

- Comprobación del correcto funcionamiento de la lanza en sus distintas posiciones así como la efectividad del sistema de cierre.

- Comprobación de la estanqueidad de los racores, manguera y estado de juntas.

- Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón), acoplado en el racor de conexión de la manguera.

TRIMESTRAL

- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.

- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla en caso de ser de varias posiciones.

- Comprobación de la presión de servicio por lectura del manómetro.

- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en las puertas del armario.

MENSUAL

- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.

- Comprobar que la presión no sea inferior a 3,5 kg/cm2

- Limpieza del conjunto

Hidrantes exteriores

ANUAL

- Repaso de pintura de toda la instalación

TRIMESTRAL

- Comprobación de la accesibilidad a su entorno.

- Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto.

- Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.

- Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.

- Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y sistema de drenaje.

Grupos de presión contra incendios.

ANUAL

- Comprobación del ajuste de los presostatos a la presión requerida.

- Comprobación del rendimiento de las bombas, consumo eléctrico y estado del cuadro eléctrico de maniobra.

- Comprobación de la valvulería, manómetros y engrase de los elementos necesarios.

- Limpieza de todos los elementos del grupo contraincendios.

QUINCENAL

- Puesta en marcha del grupo de presión contraincendios

- Comprobar el funcionamiento de las bomba de servicio y la bomba jockey

- Comprobar el funcionamiento de los presostatos, presiones y estado general

- Rellenar su ficha de mantenimiento.

- Limpieza del equipo.

Instalación de detección de gas

ANUAL. 

Verificación integral de la instalación:

- Limpieza de centrales y accesorios

- Verificación y mantenimiento de los dispositivos de transmisión de alarmas 

- Prueba de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico.

MENSUAL

- Comprobación del funcionamiento de la instalación

- Comprobación del estado de las baterías

- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

Planos de emergencia

ANUAL

- Comprobación de que los planos de emergencia coinciden con los elementos reales y su distribución.

- Actualización y realización de los planos de emergencia de los edificios a solicitud del técnico de seguridad de la Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental.

Armarios de Primera Intervención

MENSUAL

- Comprobar que los armarios no ha sido desprecintados y el material está completo y en buenas condiciones.

Armarios de Uso Exclusivo de Bomberos

MENSUAL

- Comprobar el buen estado del armario

- Comprobar que la documentación para casos de emergencia está en el armario.

5.3.
Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent

Els registres de les revisions realitzades a les instal·lacions generals es troben a l’Oficina Tècnica d’Obres i Proyectes, mentre que els registres de les revisions realitzades a les instal·lacions generals de detecció i extinció d’incendis es troben a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

La instal·lació radiactiva del Servei Central d’Instrumentació Científica (edificio d’Investigació) s’inspecciona una vegada a l’any pel Consell de Seguretat Nuclear. La documentación i información corresponent a aquestes inspeccions es guarda al SCIC.

Capítol 6.

Pla d’actuació davant les emergències

6.1.
Identificació i classificació de les emergències

Els factors de risc més importants que defineixen la situació d’emergència a la Universitat Jaume I i que poden necessitar diferents accions per al seu control són, bàsicament:


- Incendi o alarma automàtica d’incendis


- Accidents diversos:



- Indisposicions en actes protocolaris



- Accidents i rescat de persones en treballs en altura

- Persones tancades en ascensors

- Vessament de productes tòxics


- Fuga de gas


- Amenaça de bomba

- Segrest


- Inundació

- Explosió o detecció de paquets sospitosos

Qualsevol altra situació d'emergència no contemplada s'intentarà controlar per assimilació a alguna de les seqüències d'actuacions que es defineixen per a aquests casos. 

En l’annex corresponent a cada edifici s’indiquen les emergències que poden donar-se a l’edifici.

6.2.
Procediments d’actuació

6.2.1.
Seqüència general d’actuació

Tota persona de la Universitat que detecte un accident, una situació de perill o reba un missatge d’emergència, siga del tipus que siga, ha d’avisar immediatament el personal del lloc de referència de l’edifici. Aquest personal comprovarà la situació i actuarà segons la seqüència corresponent.

En cas de donar-se altres situacions imprevistes i, per tant, no contemplades, el personal del lloc de referència ha d’avisar el cap d’emergències.

En l’annex corresponent a cada edifici s’indiquen amb més detall els llocs de referència de cada edifici.

6.2.2.
Incendi o alarma automàtica d’incendi

En el moment que una persona detecte un incendi ha d’avisar immediatament el personal del lloc de referència de l’edifici (equip de primera intervenció). Si sona una alarma automàtica a la central d’incendis, la seqüència d’actuació serà la mateixa:

Dues persones de l’equip de primera intervenció han d’acudir a inspeccionar el lloc d’on prové l’alarma o l’avís i valorar la situació:


- Si es tracta d’una falsa alarma, desestimaran l’actuació d’emergència. Un d’ells ha de comunicar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental el succès ocorregut.


- Si es tracta d’una emergència real, l’han d’avaluar i han de comunicar al cap d’emergències la situació. El cap d’emergències, si escau, avisarà o ordenarà avisar el cap d’intervenció, l’equip de segona intervenció, l’ajuda externa i/o el coordinador sanitari. Aquest últim avisarà o ordenarà avisar l’equip de primers auxilis o el personal del Centre Sanitari.

· Si és un CONAT, els membres de l’equip de primera intervenció l’han d’atacar amb els extintors manuals. Si l’acció resulta efectiva, han d’informar el cap d’emergències i tornar a la normalitat. Si s’ha avisat els bombers i encara no hi han arribat, el cap d’emergències els tornarà a avisar per a anul·lar la seua actuació.

· Si és un INCENDI, o si l’atac al conat no resulta efectiu, el cap d’emergències ha d’avisar o ordenar avisar els bombers, especialment si l’emergència és durant la nit o dies festius, i es realitzaran labors de contenció.

En el moment que arribe l’equip de segona intervenció, aquest ha de realitzar les labors de contenció, dirigits pel cap d’intervenció.

L’equip de primera intervenció passarà a efectuar labors d’alarma i evacuació, segons indique el cap d’emergències.

En cas de donar el senyal d’ALARMA GENERAL, sonaran les sirenes i s’evacuarà la zona del sinistre o l’edifici.

El personal del Centre Sanitari atendrà els possibles ferits o lesionats amb l’ajuda de l’equip de primers auxilis. Si és necessari, el coordinador sanitari ha d’avisar o ordenar avisar els serveis externs d’urgències per a una millor atenció o evacuar-los.

Si l’incendi afecta a productes tòxics o perillosos que, amb l’aigua d’extinció poden passar al clavegueram, el cap d’emergències o el tècnic de gestió mediambiental avisarà la Depuradora.

6.2.3.
En cas d’accident

De forma general, en el moment que una persona detecte un accident ha de valorar-lo i:


- Si és un accident lleu, avisar al personal del lloc de referència de l’edifici que corresponga (equip de primers auxilis). Aquest realitzarà l’atenció. En cas necessari avisarà el personal del Centre Sanitari. Finalment, un membre de l’equip de primers auxilis ha de notificar-ho a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.


- Si és un accident greu, avisar el personal del Centre Sanitari, el qual prestarà la primera atenció i avisarà, si escau, el coordinador sanitari i els serveis externs d’urgències. Finalment, ho notificaran a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Si l’accident ocorre fora de l’horari d’obertura del Centre Sanitari, s’ha d’avisar el personal del lloc de referència de l’edifici que corresponga i aquest ho comunicarà al coordinador sanitari de l’UJI (1111). Si no el pot localitzar, s’avisarà als serveis externs d’urgències. Una vegada s’haja controlat la situació, s’ha de notificar el succès a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Si l’accident ocorre en un taller o laboratori, tant docent com d’investigació, el personal encarregat del laboratori (inclòs en l’equip de primers auxilis) ha d’avisar el personal del Centre Sanitari i prestar la primera atenció. En tot cas, se seguirà la seqüència indicada anteriorment.

El coordinador sanitari, si escau, ha d’avisar els familiars dels ferits.

6.2.3.1.
Accident o indisposició en actes acadèmics o activitats extraordinàries

Es poden donar les següents situacions:

a. Si hi ha assistència sanitària present

El personal dels equips de primers auxilis col·laborarà, dins les seues possibilitats, amb el personal sanitari fins la resolució de la incidència.

El personal dels equips de primers auxilis enviarà a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental un full de notificació indicant el succés ocorregut, una vegada estiga resolta la situació.

b. Si no hi ha assistència sanitària a l’acte

En el moment que una persona dels equips de primers auxilis reba la comunicació o detecte un accident o indisposició, se seguirà la seqüència d’actuació definida en el Pla d’Emergència i Autoprotecció de l’UJI.

b.1. Sense assistència sanitària a l’acte i dins de l’horari d’apertura del Centre Sanitari

Avisarà el personal del Centre Sanitari (ext. 8724 i 8725), el qual prestarà l’atenció i avisarà, si escau, els Serveis Externs d'Urgències (SAMU extensió 1092).

Prestarà atenció a la persona o persones afectades fins l’arribada del personal sanitari. 

Col·laborarà, dins les seues possibilitats, amb el personal sanitari fins la resolució de la incidència.

Enviarà a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental un full de notificació indicant el succés ocorregut, una vegada estiga resolta la situació.

b.2. Sense assistència sanitària a l’acte i fora de l’horari d’apertura del Centre Sanitari

Valorar l’incident:

-
Si és un incident lleu, realitzar l’atenció.

-
Si és un incident greu, realitzar l’atenció i avisar el coordinador sanitari (ext. 1111). Si no se'l localitza, avisarà els Serveis Externs d'Urgències.

Enviar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental un full de notificació indicant el succés ocorregut, una vegada estiga resolta la situació.

6.2.3.2.
Accidents i rescat de persones en treballs en altura

Si alguna de les persones que treballen en altura té algun accident mentre està penjada de les cordes, seran els mateixos companys de l’empresa els qui realitzaran el rescat segons el procediment establert per al rescat de persones per la propia empresa.

Tot i això, en cas que alguna persona comunique un accident en aquesta situació, caldrà avisar al cap d’emergència i als bombers.

6.2.4.
Persones tancades en ascensors
Tots els ascensors de la Universitat Jaume I estan dotats amb sistema d’avís telefònic, per la qual cosa si una persona es queda tancada dins d’un ascensor, ha de seguir les instruccions que hi ha a la mateixa cabina de l’ascensor i esperar que el personal de manteniment el traga.

Si alguna persona detecta que algú ha quedat tancat dins un ascensor, avisarà el personal del lloc de referència de l’edifici corresponent i aquest ho comunicarà a l’empresa de manteniment dels ascensors. Seguidament avisarà al personal de vigilància i seguretat per tal de tranquilitzar la persona fins que arribe el personal de manteniment.

6.2.5.
Vessament de productes perillosos i/o tòxics
S’ha de vetllar per a que els vessaments no arriben a la claveguera.

Si el vessament es menut i el producte no és tòxic, caldrà utilitzar material absorvent (paper, terra, preparat especial...) per a arreplegar-lo. El material utilitzat caldrà gestionar-lo com a residu perillòs.

Si el vessament és important o el producte vessat és tòxic, el personal del laboratori o taller corresponent avisarà immediatament el cap d’emergències i, si escau, ordenarà l’evacuació de la zona. Si no pot comunicar amb el cap d’emergències, telefonarà al personal de vigilància i seguretat (ext. 9191).

En cas de no localitzar el cap d’emergències ni el personal de vigilància i seguretat i si la situació ho requereix, podrà avisar els bombers, per tal que procedisquen a replegar el producte tòxic.

Si, a pesar de tot, el vessament va a la claveguera i pot resultar perillòs per al medi ambient, caldrà avisar al tècnic de gestió mediambiental (ext. 9204) per tal que avise a la Depuradora. En cas de no localitzar-lo, avisar el cap d’emergències.

6.2.5.1.
Vessament de productes cancerígens o mutàgens
Caldrà actuar seguint la mateixa seqüència anterior, i a més, caldrà:

- informar al personal al més aviat possible, i mentre no s’hagen eliminat les causes de l’exposició accidental:


- Limitar l’autorització per a treballar en la zona afectada als treballadors que siguen indispensables per a efectuar les reparacions u altres treballs necessaris.


- Garantir que l’exposició no siga permanent i que la seua durada per a cada treballador se limite a l’estrictament necessari.


- Posar a disposició dels treballadors afectats roba i equips de protecció adequats.


- Impedir el treball en la zona afectada dels treballadors no protegits adequadament.

6.2.6.
Fuga de gas

Si una persona detecta una fuga de gas, avisarà el personal del lloc de referència de l’edifici que corresponga i aquest al personal de manteniment de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes per tal de tallar el subministre. En cas necessari avisaran el cap d’emergències.

El personal del local on s’haja produït la fuga obrirà les finestres i les portes per tal de ventilar-lo. També comprobaran que no hi ha encenedors encesos o flames obertes.

Una vegada torne la normalitat, el personal del local corresponent enviarà un comunicat d’incidències a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Alarma automàtica

Els laboratoris docents de l’edifici TD compten amb una instal·lació automàtica de detecció de fugues de gas. Quan es detecta una fuga, automàticament es talla el subministrament de gas. Les centraletes es troben ubicades a la consergeria, per tant, la seqüència d’actuacions és molt similar a la d’incendi i explosió:

Un dels auxiliars de serveis que estiguen en el moment de produir-se l’alarma avisarà el cap d’emergències. Dos membres de l’equip de primera intervenció aniran al laboratori on s’haja produït l’alarma i ho comunicaran, si escau, al personal del laboratori. Obriran les finestres i les portes per tal de ventilar el local. També comprobaran que no hi ha encenedors encesos o flames obertes.

Una vegada torne la normalitat, un dels membres de l’equip de primera intervenció enviarà un comunicat d’incidències a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental indicant el sinistre ocorregut.

6.2.7.
Amenaça de bomba

Si qualsevol treballador de la universitat rep un avís de bomba, ha de prendre totes les dades que li siguen comunicades sobre el lloc i l’hora de l’explosió. A més, ha d’intentar fixar-se en la veu (home/dona, jove/major,…) l’accent, la manera d’expressar-se i altres característiques de la conversa telefònica.

A continuació ho ha de comunicar immediatament al cap d’emergències (ext. 5555) i seguir les seues instruccions. Si no contesta, telefonarà al personal de vigilància i seguretat (ext. 9191), i si no contesten, a la Policia Nacional (ext. 1091).

En tot cas se seguiran les instruccions del cap d’emergències i de la policia.

6.2.8.
Segrest

Si qualsevol treballador de la universitat coneix una situació de segret, ho ha de comunicar immediatament al cap d’emergències (ext. 5555) i seguir les seues instruccions. Si no contesta, telefonarà al personal de vigilància i seguretat (ext. 9191), i si no contesten, a la Policia Nacional (ext. 1091).

En tot cas se seguiran les instruccions del cap d’emergències i de la policia.

6.2.9.
Inundació

En cas de pluges torrencials, el cap d’emergències es posarà en contacte amb Protecció Civil per tal de mantindre’s informat de les previsions meteorològiques, tant en previsió de les accions a prendre davant situacions d’inundació en soterranis i plantes baixes, com en previsió d’un possible desbordament del riu Sec. En aquests casos el cap d’emergències donarà avís als serveis o departaments afectats per tal que estiguen vigilants i alerta

Tot i això, si qualsevol treballador de la universitat detecta una situació d’inundació, ha de donar avís immediatament personal del lloc de referència de l’edifici que corresponga. Aquest ha de comprovar la situació i avisar el cap d’emergències, el qual podrà ordenar l’evacuació de la planta o plantes afectades.

Si la inundació és deguda al trencament de canonades, ha d’avisar al personal de manteniment de l’Oficina Tècnica per tal de tallar el subministrament d’aigua i reparar l’avaria.

6.2.10.
Explosió o detecció de paquets sospitosos
En el moment que una persona detecte un paquet sospitòs o una explosió ha d’avisar immediatament el personal del lloc de referència de l’edifici (equip de primera intervenció).

Dues persones de l’equip de primera intervenció han de valorar la situació i avisar al cap d’emergències. Si no se’l localitza, avisaran al personal de vigilància i seguretat i, si escau, a la Policia Nacional.

De forma preventiva intentarà tancar o acordonar la zona per tal que ningú s’arrime al lloc. Si escau donaran l’ordre d’evacuació de la zona afectada.

Si hi ha persones ferides, seran ateses pel personal del Centre Sanitari amb l’ajuda de l’equip de primers auxilis. Si és necessari, el coordinador sanitari ha d’avisar o ordenar avisar els serveis externs d’urgències per a una millor atenció o evacuar-los.

6.2.11.
Evacuació

Les emergències que poden donar lloc a una evacuació parcial o total dels edificis són, bàsicament:


- Incendi o explosió


- Vessament de productes tòxics


- Fuga de gas


- Amenaça de bomba


- Inundació


o qualsevol altra imprevista que siga considerada pel cap d’emergències

L’ordre d’evacuació l’ha de donar, en general, el cap d’emergències segons la situació que corresponga. Tot i això, si la situació ho requereix, la persona responsable del local on ocòrrega una incidència greu, pot donar, preventivament, l’ordre d’evacuació parcial de la zona i avisar immediatament el cap d’emergències.

En cas d’evacuació total, el cap d’emergències ha de donar l’ordre al personal del lloc de referència de l’edifici afectat. Segons la situació, podrà donar indicacions per a limitar alguna via d’evacuació i impedir la circulació per eixa zona.

El personal corresponent ha de fer sonar les sirenes i començarà l’evacuació (si és per incendi, començar preferentment per la planta sinistrada, després les superiors i finalment les inferiors). El personal de l’equip d’alarma i evacuació ha de fer una ràpida inspecció de la zona per comprovar que no hi queda ningú, especialment als lavabos.

Les persones amb dificultats o minusvalideses seran objecte d’especial atenció, principalment les persones:

· que es mouen en cadira de rodes

· que es mouen amb l’ajuda de crosses

· que pateixen epilèpsia o histèria

· les disminuïdes per sordesa o ceguesa

La situació d’emergència pot presentar-se en qualsevol moment, per tant, segons on es troben aquestes persones poden donar-se els següents casos:


- Si són a classe, el professorat corresponent és el responsable de l’evacuació d’aquestes persones. Atès que és d’esperar que no n’hi haja gran nombre en una mateixa classe, el professor vetllarà perquè siguen evacuades per les escales pels mateixos companys de classe.


- Si són als corredors, halls o zones d’administració, les persones dels equips d’alarma i evacuació són les responsables de l’evacuació, sol·licitant la col·laboració de personal voluntari.


- Si són a la biblioteca o a les aules d’informàtica, seran les persones de l’equip d’alarma i evacuació corresponents les que s’encarregaran d’elles, sol·licitant la col·laboració de personal voluntari.

6.3.
Identificació i funcions dels equips d’emergència

L’objecte d’aquesta organització és establir una estructura de persones i una sèrie d’actuacions per a controlar des de l’inici les possibles situacions d’emergència que es puguen produir en cada edifici, departament o servei de la Universitat Jaume I.

Aquesta organització d’equips d’emergència està basada en el Manual d’autoprotecció aprovat per l’Ordre de 29 de novembre de 1984 del Ministeri de l’Interior, tot i que aquesta ordre ha segut derogada pel Real Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció.

Els equips d’emergència constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en emergències dins de l’àmbit de la Universitat Jaume I. El seu nom respon a les accions que han de desenvolupar els seus membres. 

La missió fonamental de prevenció d’aquests equips és prendre les precaucions necessàries per a impedir que es troben reunides les condicions que puguen originar una emergència.

La taula resum es pot veure en l’epígraf 6.3.11. En l’annex corresponent a cada edifici s’indiquen amb més detall la composició dels equips d’emergència.
6.3.1.
Cap d’emergències

És la màxima autoritat en cas d’emergència fins que arriben les ajudes externes. Les decisions que prenga s’han de complir sense discussió.

En funció de la informació que facilite el cap d’intervenció sobre l’evolució de l’emergència enviarà a l’àrea del sinistre les ajudes internes disponibles i demanarà les ajudes externes que siguen necessàries per al control d’aqueixa. Quan arriben els serveis externs d’ajuda (bombers, policia i/o serveis sanitaris) els cedirà el cap de les operacions i col·laborarà amb ells.

És la persona que decideix quan s’ha d’evacuar un edifici, estarà localitzable permanentment mitjançant un telèfon mòbil i se’n preveurà un substitut per a casos de malalties, viatges, vacances, etc. Aquestes funcions no han de quedar cap dia sense atendre’s.
Les substitucions dels diferents caps d’emergències (si hi ha) hauran de comunicar-se per correu electrònic al tècnic de seguretat en el treball.

El cap d’emergències general de la Universitat Jaume I és:

Titular: el tècnic en seguretat en el treball de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. Telèfon intern: 5555.

Substitut: el tècnic en ergonomia i psicosociologia de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Les diferents unitats que compten amb cap d’emergència propi són:

- Institut de Tecnologia Ceràmica
Carlos Feliu Mingarro (titular)



Antonio Barba Juan (substitut)

La comunicació d’incidències entre els diferents caps d’emergència i el cap d’emergència general es farà segons els procediments de coordinació establerts amb cada unitat.

6.3.2.
Cap d’intervenció

És la persona encarregada de dirigir les operacions al lloc de l’emergència. Valora el tipus d’emergència i assumeix la direcció i coordinació dels equips de primera i de segona intervenció. Informa sempre i al més aviat possible al cap d’emergències i executa les ordres que rep d’aquest.

Quan arriben els serveis externs d’ajuda (bombers, policia i/o serveis sanitaris) els cedirà el cap de les operacions i col·laborarà amb ells.

Disposarà de les claus dels punts neuràlgics dels edificis. Ha de conèixer molt bé el Pla d’Autoprotecció.

Les substitucions dels diferents caps d’intervenció (si hi ha) hauran de comunicar-se per correu electrònic al tècnic de seguretat en el treball.

El cap d’intervenció general de la Universitat Jaume I és:

Titular: l’enginyer tècnic de l’OTOP.

Substituts: l’arquitecte tècnic i els tècnics especialistes de manteniment de l’OTOP.

Les diferents unitats que compten amb cap d’intervenció propi són:

- Institut de Tecnologia Ceràmica
Juan Carlos Jarque Fonfría (titular)



María Jesús Ibáñez García (substitut)

La comunicació d’incidències entre els diferents caps d’intervenció i el cap d’emergència general es farà segons el procediment establert.

6.3.3.
Coordinador sanitari

És la persona que coordina les accions sanitàries en matèria de primers auxilis en cas d’accident. Avisarà o ordenarà avisar els mitjans exteriors en cas d’accident greu i comunicarà els fets als familiars dels ferits.

Les substitucions s’hauran de comunicar al cap d’emergències.

El coordinador sanitari de la Universitat Jaume I és:

Titular: el tècnic en ergonomia i psicosociologia aplicada de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. Telèfon intern: 1111.

Substitut: el tècnic en seguretat en el treball de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

6.3.4.
Equips d’intervenció

Els seus components actuaran quan es produïsca una situació d’emergència per incendi o similar. La seua actuació serà, com a mínim, per parelles. 

6.3.4.1.
Equips de primera intervenció

Actuaran en la seua àrea o zona utilitzant, en cas necessari, extintors manuals i BIEs.


Hi ha equips de primera intervenció en cada edifici, departament o servei. Aquests equips estan formats, en general, per personal d’administració i serveis de consergeries, de departaments i serveis, de la biblioteca, del servei d’esports, tècnics de laboratori i oficials de taller i tècnics d’investigació dels departaments que s’indiquen a la taula del punt 6.3.11. 

La composició dels equips de primera intervenció de cada unitat s’indica en la taula del punt 6.3.11.

6.3.4.2.
Equip de segona intervenció

Actuarà en qualsevol punt del campus universitari on es puga produir una emergència, seguint les instruccions del cap d’intervenció, cap d’emergències o ajudes externes. Utilitzaran extintors, mànegues (BIEs) i, si és necessari, equips especials (equips fixos d’extinció, etc.). S’encarregaran de la desconnexió de les instal·lacions generals.

Els seus membres prestaran suport als serveis d’ajuda exterior quan la seua actuació siga requerida.


L’equip de segona intervenció està integrat pel personal de manteniment de la Universitat.

6.3.5.
Equips d’alarma i evacuació

Els seus components realitzen accions encaminades a garantir que s’ha donat l’alarma i assegurar una evacuació total i ordenada de la seua zona, sector o edifici.

Són persones formades i entrenades per a dirigir i controlar l’evacuació seguint les instruccions del cap d’intervenció, segons indique el cap d’emergències. Impediran utilitzar els ascensors, controlaran les eixides, les escales i els punts crítics, evacuaran la seua zona en últim lloc i controlaran les persones que hagen evacuat. Han de tindre serenitat i transmetre tranquil·litat als altres. Prestaran atenció als mitjans d’alarma i a les vies d’evacuació, impedint que hi haja bloqueig a les eixides i dificultats de pas.

Les persones amb dificultats o minusvalideses seran objecte d’especial atenció, tal com s’indica en l’epígraf 6.2.11. sobre seqüència d’actuacions en cas d’evacuació, ja que en cas d’incendi no es poden utilitzar els ascensors.


Els equips d’evacuació estan formats, en general, pel personal que integra els equips de primera intervenció i pel professorat i els caps de cada servei, els quals evacuaran la seua aula o zona en últim lloc després d’haver tancat portes i finestres; i els auxiliars de servei de cada edifici, els qui indicaran als ocupants el recorregut d’evacuació segons el lloc on s’haja produït l’emergència.

La composició dels equips d’alarma i evacuació de cada unitat s’indica en la taula del punt 6.3.11.

6.3.6.
Equips de primers auxilis

Els seus components prestaran atenció i avisaran el personal del Centre Sanitari (ext. 8724) per tal que es realitzen els primers auxilis als lesionats. 


Els equips de primers auxilis coincideixen amb els de primera intervenció per a cada unitat. Així, estaran formats, en general, per personal d’administració i serveis de consergeries, de departaments i serveis, de la biblioteca, del servei d’esports, tècnics de laboratori i oficials de taller i tècnics d’investigació dels departaments que s’indiquen a la taula del punt 6.3.11. 
Respecte al personal de manteniment (equip de segona intervenció), no efectuarà tasques de primers auxilis quan estiguen actuant com a equip de segona intervenció.

La composició dels equips de primers auxilis de cada unitat s’indica en la taula del punt 6.3.11.

6.3.7.
Personal de vigilància i seguretat 

És el personal contractat per la Universitat Jaume I per al control de la seguretat i vigilància al Campus. Col·labora activament en les tasques d’emergència.

Des de les 8 fins a les 18.30 hores, el personal de vigilància i seguretat col·laborarà activament amb el personal dels equips de primera intervenció en les tasques que s’indiquen en les seqüències d’actuacions. 

A partir de les 18.30 hores i fins a les 22 hores, tot avís o alarma rebut s’inspeccionarà pel personal de les consergeries juntament amb el personal de vigilància. Es valorarà (falsa alarma o emergència real) i, si escau, es posarà immediatament en coneixement del cap d’emergències.

En el torn de nit (des de les 22.00 h. Fins a les 8.00 h.) i en dies festius serà el personal de vigilància i seguretat qui efectuarà les tasques de vigilància i control de les alarmes. En cas de rebre’s alguna alarma, comprovaran el tipus de sinistre i en cas de ser una emergència real ho posaran en coneixement immediat del cap d’emergències de la Universitat Jaume I; el personal de seguretat realitzarà les accions que el cap d’emergències els indique.

En període vacacional es mantindrà la mateixa estructura d’equips, amb el suport permanent del personal de seguretat.

6.3.8.
Centre Sanitari

La Universitat Jaume I disposa d’un Centre Sanitari de primera assistència amb metge i ATS en horari de 8.00 a 15.00 i de 16.00 a 20.00 hores, durant els dies laborals de dilluns a divendres.

6.3.9.
Responsable de comunicacions externes

És el responsable d’informar els mitjans de comunicació, si escau, i serà l’interlocutor únic de la Universitat Jaume I amb els diferents mitjans.

Quan algun mitjà de comunicació requerisca informació a qualsevol membre integrant dels equips d’intervenció, aquest el remetrà al responsable de comunicacions. 

A la Universitat Jaume I aquestes funcions les realitza el cap del Servei de Comunicació i Publicacions.

6.3.10.
Ajudes externes 

Les ajudes externes a l’organització de personal per a l’autoprotecció de la Universitat Jaume I són el cos de Bombers de Castelló, el Servei d’Assistència Mèdica Urgent (SAMU), la Policia Local i la Policia Nacional.

El parc de bombers més pròxim (Castelló) es troba a 5 km del campus. El temps d’arribada s’estima en 10 minuts.

L’hospital general es troba a menys de 5 km del campus, per la qual cosa l’arribada de la SAMU o ambulàncies és ràpida una vegada s’ha realitzat l’avís corresponent.

En cas de sol·licitud de les ajudes externes, s’haurà de seguir el procediment de comunicació indicat en l’epígraf 7.1.
6.3.11.
Taula resum dels equips d’intervenció

	Edifici


	Equip de Primera Intervenció

Equip de Primers Auxilis
	Equip d’Alarma i Evacuació

	Edifici d’escomeses
	Personal de manteniment
	Personal de manteniment

	Edificis A, B1, B2

FCJE 
	Consergeria de la Facultat 
Administració de la Facultat
Operadors informàtica
	Consergeria de la Facultat
Deganat i Administració de la Facultat

Operadors informàtica

	Edifici C1

FCJE 
	Consergeria de la Facultat 
Administració dels departaments
Personal dels serveis
	Consergeria de la Facultat 
Direcció i Administració dels departaments
Professorat

Personal dels serveis

	Edifici C2

FCJE
	Consergeria de la Facultat 
Administració dels departaments
Personal dels serveis
	Consergeria de la Facultat 
Direcció i Administració dels departaments
Professorat

Personal dels serveis

	Edifici TD

ESTCE


	Consergeria de l’Escola
Administració de l’Escola
Administració Oficina de Prevenció
Operadors informàtica 
Oficials/Tècnics dels laboratoris TD
	Consergeria de l’Escola
Direcció i Administració de l’Escola

Administració Oficina de Prevenció
Operadors informàtica 
Oficials/Tècnics dels laboratoris TD

	Edifici TC

ESTCE


	Consergeria de l’Escola
Administració dels departaments
Personal dels serveis 
Tècnics/Oficials dels laboratoris
Tècnics/Oficials dels tallers
Tècnics d’investigació

Professorat
	Consergeria de l’Escola
Direcció i Administració dels departaments
Personal dels serveis 
Tècnics/Oficials dels laboratoris
Tècnics/Oficials dels tallers
Tècnics d’investigació

Professorat

	Edifici TI

ESTCE


	Consergeria de l’Escola
Administració dels departaments
Administració dels serveis:


CENT


OCIT
Tècnics de laboratori

Tècnics d’investigació

Professorat
	Consergeria de l’Escola

Direcció i Administració dels departaments
Direcció i Administració dels serveis:


CENT


OCIT
Tècnics de laboratori

Tècnics d’investigació

Professorat 

	Edifici TT

ESTCE
	Tècnics/Oficials laboratori

Tècnics taller
	Tècnics/Oficials laboratori

Tècnics taller

	Hivernacles
	Oficials laboratori
	Oficials laboratori

	Facultat de Ciències Humanes i Socials
	Consergeria de la Facultat 
Administració de la Facultat

Administració dels departaments
Tècnics laboratori dels departaments de:

· Educació


· Comunicació Audiovisual i Publicitat


· Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Tècnics d’investigació dels departaments indicats
Operadors informàtica 
Personal dels serveis 
Professorat
	Consergeria de la Facultat 
Deganat i Administració de la Facultat

Direcció i Administració dels departaments
Tècnics laboratori dels departaments de:

· Educació


· Comunicació Audiovisual i Publicitat


· Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Tècnics d’investigació dels departaments indicats
Professorat

Operadors informàtica 
Personal dels serveis 

	Edifici de Rectorat
	Consergeria del Rectorat
	Consergeria del Rectorat

Caps dels serveis

	Edifici de Biblioteca
	Auxiliars de serveis bibliogràfics
Ajudants de biblioteca

Auxiliars d’arxiu

Auxiliars del CAL

Administració de:


USE


OCIE
	Direcció de la biblioteca

Auxiliars de serveis bibliogràfics
Ajudants de biblioteca

Auxiliars d’arxiu

Auxiliars del CAL

Direcció i Administració de:


USE


OCIE

	Pavelló Poliesportiu
	Auxiliars d’esports
	Auxiliars d’esports

Cap del Servei d’Esports

	Zona de Raquetes
	Auxiliars d’esports
	Auxiliars d’esports

Cap del Servei d’Esports

	Edifici de Postgrau i Consell Social
	Personal de recepció

Personal dels serveis 

	Personal de recepció

Secretaria del Consell Social
Direcció de la FUE
Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau

	Edifici d’Investigació
	Consergeria de l’edifici
Personal del IUPA
Personal del SCIC
	Consergeria de l’edifici
Direcció del IUPA
Direcció del SCIC

	Edifici E1

Àgora 
	Personal del servei
	Direcció del servei

	Edifici E2

Àgora 
	Personal del Consell de l’Estudiantat
	Presidència del Consell de l’Estudiantat


	Galeria Octubre

Ágora
	Personal de control de l’exposició
	Personal de control de l’exposició

	Institut de Tecnologia Ceràmica
	Personal de l’Institut
	Personal de l’Institut




6.4.
Responsable de la posada en marxa del Pla d’Actuació davant emergències
En la Universitat Jaume I, segons el procediment general d’actuació (epígraf 6.2.1.), tota persona que detecte una situació d’emergència ha d’avisar al personal del lloc de referència de l’edifici corresponent. Aquest personal actuarà conforme a les seqüències que s’han establert en aquest capítol, posant en marxa el Pla d’Autoprotecció.
Capítol 7.

Integració del Pla d’Autoprotecció en altres d’àmbit superior

7.1.
Els protocols de notificació de l’emergència

Procediment de comunicació en les sol·licituds de les ajudes externes

El punt de trobada dels bombers serà la porta d’entrada al Campus del Riu Sec entre Àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques i l’Institut de Tecnologia Ceràmica.

La persona que avise les ajudes externes (bombers o SAMU) avisarà immediatament al personal de vigilància i seguretat (9191) per tal que aquests esperen l’ajuda externa al punt de trobada i la conduisquen al lloc on estiga l’incendi o accident.

7.2.
Coordinació entre la direcció del Pla d’Autoprotecció i la direcció del Pla de Protecció Civil

7.3.
Col·laboració amb els plans i actuacions de Protecció Civil 

Capítol 8.

Implantació del Pla d’Autoprotecció 

8.1.
Responsable de la implantació del Pla

Segons l’article 4 del RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció, la elaboració, implantació, manteniment i revisió del Pla d’Autoprotecció és responsabilitat del titular de l’activitat, definit en l’epígraf 1.1.
Els càrrecs directius de cada edifici podran sol·licitar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental la realització d’activitats per a la implantació del Pla d’Autoprotecció corresponent, i col·laboraran amb els tècnics de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental en totes les activitats referents a la definició, manteniment i revisió de les seqüències d’actuació i d’organització dels equips d’emergència.
8.2.
Formació i capacitació del personal amb participació activa
· El personal que integra els equips d’emergències ha de rebre una formació bàsica de 16 hores sobre el Pla d’Autoprotecció de la Universitat Jaume I. Aquesta formació bàsica es realitza des de l’octubre de 2007 en modalitat semipresencial, és a dir:

Mòdul de 11 hores en modalitat on-line amb els següents continguts:

· Coneixements bàsics de prevenció de riscos

· Conceptes teòrics de Plans d’Autoprotecció

· Organització de personal i seqüències d’actuació en el Pla d’Autoprotecció de la Universitat Jaume I

· Teoria del foc i d’extinció d’incendis

· Primers auxilis


Pràctica presencial de 2 hores sobre extinció d’incendis

Pràctica presencial de 3 hores sobre primers auxilis

· Anteriorment a octubre de 2007 s’han realitzat les següents accions formatives:

- 4 reunions informatives en febrer de 2000, per a tot el personal integrant dels equips d’emergència, en què s’explique el Pla i es repartisquen les consignes d’actuació.

- Cursos de formació per als components dels equips d’emergència, oberts a personal voluntari.

· Juny de 2000, 3 edicions de 10 hores

· Novembre de 2000, 2 edicions de 10 hores

· Octubre / Novembre de 2002, 3 edicions de 15 hores

- 4 sessions recordatòries de 3 hores, en febrer de 2004, per als components dels equips d’emergència formats en els cursos anteriors.

8.3.
Formació i informació de tot el personal 

· L’organització d’equips d’emergència i les seqüències d’actuació es poden consultar a la pàgina web de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.
· Cada actualització del llistat dels telèfons d’emergència es comunica per correu electrònic a tot el personal, amb la indicació que eliminen els anteriors llistats, per evitar confusions i errors.
· Periòdicament (una vegada al semestre) s’envia per correu electrònic una circular informativa a tot el personal donant a conèixer o recordant les diverses seqüències d’actuació.
· Les informacions diverses relatives al Pla d’Autoprotecció es comuniquen per correu electrònic.

8.4.
Informació general per als usuaris 

· Realització de plànols “Esteu ací” amb les instruccions a seguir en cas d’incendi i d’evacuació
8.5.
Senyalització i normes per a l’actuació de visitants 

· Realització de plànols “Esteu ací” amb les instruccions a seguir en cas d’incendi i d’evacuació

· Procediment de coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals.
8.6.
Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos 

· A les consergeries i llocs d’accès principal dels edificis, existeixen armaris amb els següent material de primera intervenció:


- 2 cascs amb pantalla facial


- 2 xaquetes de protecció de material ignífug

- 2 parells de guants


- 2 mascaretes per al fum


- 1 manta tèrmica de protecció

· Al Departament de Química Inorgànica i Orgànica disposen de dos caputxes de seguretat per a poder realitzar rescat de persones en cas de vessament tòxic.
Capítol 9.

Manteniment de l’eficàcia i actualització de Pla d’Autoprotecció 

9.1.
Programa de reciclatge de formació i informació

· Cada tres/cuatre anys, el personal que integra els equips d’emergència realitzaran, com a recordatori, el curs bàsic de formació sobre el Pla d’Autoprotecció de la Universitat Jaume I.
9.2.
Programa de substitució de mitjans i recursos

· El contracte de manteniment de les instal·lacions de detecció automàtica i extinció d’incendis inclou la revisió de tots els mitjans de protecció i la substitució en cas de que es detecte alguna anomalia.

9.3.
Programa d’exercicis i simulacres

· Als edificis de l’àmbit d’aplicació de la Norma Bàsica d’Autoprotecció, es realitzaran simulacres d’emergència, al menys, una vegada a l’any. Aquests simulacres es faran cada any en torn de treball diferent (matí – vesprada).

Els edificis inclosos són:

· A, B1, B2

· TD

· Facultat de Ciències Humanes i Socials

· Biblioteca

· Edifici d’Investigació

· Als edificis que estan fora de l’àmbit d’aplicació de la Norma Bàsica d’Autoprotecció, es realitzaran simulacres d’emergència a sol·licitud dels càrrecs directius definits en l’epígraf 1.1.
· Des de la implantació del Pla d’Emergències de la Universitat Jaume I, s’han realitzat els següents simulacres d’emergència i evacuació:

· 26 de gener de 2001. Evacuació de l'edifici de Rectorat

· 20 de febrer de 2001. Evacuació de l'edifici de Biblioteca 

· 17 d’octubre de 2001. Evacuació de l'edifici C1 

· 24 d’octubre de 2001. Evacuació de l'edifici C2 
· 8 de novembre de 2001. Evacuació de l'edifici TI 

· 29 de novembre de 2001. Evacuació de l'edifici TC 

· 13 de març de 2002. Incendi i evacuació dels edificis A i B2
· 20 de maig de 2008. Incendi i evacuació de l’edifici TD

9.4.
Programa de revisió i actualització de la documentació

· La documentació del Pla d’Autoprotecció es revisarà en els següents casos:

· quan entre en funcionament un nou edifici en la Universitat Jaume I

· per detecció d’anomalies a partir dels simulacres d’emergència

· a sol·licitud de càrrecs directius, titulars d’activitat o Comitè de Seguretat i Salut

· cada tres anys

9.5.
Programa d’auditories i inspeccions
Annex I
Directori de comunicació

1.
Telèfons del personal d’emergències

· Els càrrec unipersonals tenen les següents extensions:

Personal de vigilància i seguretat
9191
Cap d’emergències de l’UJI
5555

Coordinador sanitari
1111

Centre sanitari
8724

Cap d’intervenció
8911

Tècnic de gestió mediambiental
9204

· Els llocs de referència dels edificis són els següents:

Edifici / Centre
Tel.
Lloc de referència


Fac. Ciències Jurídiques i Econòm.
8501
Consergeria edifici A


Edifici C1

Administració de departaments


Edifici C2

Administració de departaments

Escola de Tecnologia i CCEE
8434
Consergeria edifici TD


Edifici TC

Administració de departaments i serveis


Edifici TI

Administració de departaments i serveis


Edifici TT

Tècnics dels tallers

Fac. Ciències Humanes i Socials
9846
Consergeria



Administració de departaments
Rectorat
8839
Consergeria

Biblioteca
8761/62
Mostrador d'informació i prèstecs

Pavelló Poliesportiu
8804
Consergeria
Zona de raquetes
7051
Control d’instal·lacions

Edifici de Postgrau i Consell Social
7231/32
Recepció

Edifici d’Investigació
7323
Consergeria

Llotja del Cànem
7980
Recepció
Institut de Tecnologia Ceràmica
3424
Recepció

Residència d’estudiants (extern)
0 964730830
Recepció

2.
Telèfons d’ajuda exterior

· Per a les següents extensions NO CAL marcar el 0.

BOMBERS
1085
(telefona al 964221080)
SAMU
1092
(telefona al 092)
Policia local
1092
(telefona al 092)
Policia nacional
1091
(telefona al 091)
· Per al següent telèfons CAL marcar el 0.

Unión de Mutuas (24 h.)
0 900 100 692

3.
Altres formes de comunicació

Des del Servei d’Informàtica s’han habilitat llistes de correu electrònic per tal de donar avisos als usuaris de cada edifici. Són llistes administrades pel Servei d’Informàtica, per l’OTOP i per l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental:

edi-ACO 
edi-RR0

edi-JAA 
edi-CD1

edi-JB1
edi-HC1

edi-JB2
edi-HC2

edi-JC1
edi-HC0

edi-JC2
edi-HA0

edi-TD0
edi-HA1

edi-TD1
edi-DB0

edi-TD2
edi-DAA

edi-TC1
edi-FF0

edi-TC2
edi-NA1

edi-TI1
edi-ITC

edi-TI2


edi-TT0



edi-TT1


edi-TT2



edi-TIN

Annex II
Fitxes de consignes

Cap d’emergències
2
Cap d’intervenció
3
Coordinador sanitari
4
Responsable de comunicacions externes
5
Equips de primera intervenció
6
Equip de segona intervenció
8
Equips d’alarma i evacuació
9
Equips de primers auxilis
10
Tot el personal de la Universitat Jaume I
11
Personal de consergeries
13
Recepció ITC
14
Professorat i personal docent
15
Personal del Centre Sanitari
16
Personal de vigilància i seguretat
17
Consignes d’actuació

Cap d’emergències

En general

Rebeu informació de qualsevol situació d’emergència

Envieu l’ajuda necessària a la zona sinistrada

Ordeneu i coordineu tots els equips d’emergències

Sol·liciteu les ajudes externes

Rebeu i informeu a les ajudes externes, amb un exemplar del Pla d’Emergència, i indiqueu el temps transcorregut, situació, etc.

Cediu el cap de l’operació a les ajudes externes i col·laboreu amb elles

Doneu l’ordre d’evacuació general o parcial

Informeu al responsable de comunicacions externes, si escau

Incendi o explosió

Aviseu o feu avisar, segons situacions, a:

el cap d’intervenció

l’equip de segona intervenció

l’ajuda externa

el coordinador sanitari

Ordeneu la desconnexió de les instal·lacions generals de la universitat

Valoreu la necessitat d’alarma general i ordeneu l’evacuació de l’edifici o zona sinistrada

Redacteu l’informe de les causes, del procés i de les conseqüències de l’emergència

Anuleu les eixides de bombers si es controlen els conats d’incendi

Accident greu

Aviseu les ajudes externes en absència del coordinador sanitari

Amenaça de bomba, detecció de paquet sospitòs

Segrest

Aviseu la Policia Nacional i seguiu les seues instruccions

Aviseu el personal de vigilància i seguretat

Vessament de productes químics i perillosos
Ordeneu l’evacuació i ventilació del local o locals afectats

Aviseu, si escau, el bombers
Si el vessament va a claveguera, aviseu el tècnic de gestió mediambiental (9204)
Fuga de gas

Ordeneu l’evacuació i ventilació del local o locals afectats

Inundació

- Si hi ha pluges torrencials, poseu-vos en contacte amb Protecció Civil per tal d’estar informat de les previsions meteorològiques.

Aviseu els serveis i departaments afectats per tal que estiguen alerta.

Indiqueu, si escau, l’evacuació de la zona afectada

- Si és per trencament de canonades, aviseu l’OTOP

Persones tancades en ascensors

Aviseu l’empresa de manteniment dels ascensors.

Doneu les indicacions corresponents.

Evacuació

Doneu l’ordre d’evacuació parcial o general a l’equip d’alarma i evacuació

Assenyaleu vies alternatives en cas d’obstrucció de les eixides habituals

Aviseu el cap d’intervenció, si escau

Aviseu el coordinador sanitari, si escau

Consignes d’actuació

Cap d’intervenció

En general

Comproveu i valoreu l’emergència

Coordineu i dirigiu les accions necessàries amb els equips d’intervenció

Informeu el cap d’emergències sobre l’evolució de l’emergència

Executeu les ordres que rebeu del cap d’emergències

Cediu el cap de l’operació a les ajudes externes i col·laboreu amb elles

En cas d’incendi o explosió

Acudiu immediatament al lloc del sinistre

Dirigiu les operacions

Coordineu les tasques dels equips d’intervenció

Informeu el cap d’emergències de la situació

En cas d’evacuació

Coordineu les tasques dels equips d’evacuació

Transmeteu tranquil·litat

Davant la resta de situacions heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Coordinador sanitari

En general, situacions que comporten o puguen comportar persones ferides 

Rebeu avís de:
qualsevol persona de la universitat

del personal del Centre Sanitari

del cap d’emergències

Aviseu o ordeneu avisar els equips de primers auxilis

Coordineu les accions sanitàries en matèria de primers auxilis

Aviseu o ordeneu avisar les ajudes externes, si escau

Comuniqueu el sinistre als familiars dels afectats

Realitzeu un informe de les causes, procès i conseqüències de l’accident

Davant la resta de situacions heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Responsable de comunicacions externes

En general

· Recopileu, coordineu i canalitzeu la informació generada en relació a l’emergència.

· Centralitzeu, coordineu i orienteu la informació per als mitjans de comunicació.

· Difongueu, a través dels mitjans de comunicació, les ordres, missatges o recomanacions dictades pel cap d’emergències.
· Informeu sobre l’emergència a organismes, entitats i particulars, si escau.

· Dirigiu al coordinador sanitari les consultas que haja sobre l’estat de les persones ferides..

La informació fonamental per als mitjans de comunicació pot ser la següent:
· Característiques de l’accident.

· Instruccions i recomanacions a difondre

· Explicació de les mesures adoptades

· Informació de vies alternatives per a evitar aproximar-se a la zona d’emergència

· Localització i identificació dels afectats
Davant qualsevol situació d’emergència, heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universita.

Consignes d’actuació

Equips de primera intervenció

En general

Actueu per parelles a la vostra àrea o zona

Davant qualsevol situació no contemplada, aviseu el cap d’emergències (5555)

Incendi o Alarma automàtica d’incendis

Pareu el senyal d’alarma de la centraleta d’incendis, si escau.

Acudiu (2 persones) a inspeccionar el lloc d’on ve l’alarma i valoreu la situació.

Si és una falsa alarma:


Desestimeu l’actuació d’emergència


Rearmeu la central d’incendis, si escau


Envieu una notificació a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

Si és una emergència real:


Comuniqueu-ho immediatament al cap d’emergències i seguiu les instruccions


Si és un conat d’incendi, ataqueu el foc amb extintors manuals adequats

Si l’acció resulta efectiva:



Informeu el cap d’emergències


Si és un incendi o el conat no es controla


Realitzeu tasques de contenció:
tanqueu les portes i finestres



Impediu que vaja gent a la zona afectada



Informeu el cap d’intervenció o el cap d’emergències, si escau



Realitzeu, si escau, les tasques d’evacuació de la zona afectada



Col·laboreu, si escau, amb l’ajuda externa

Persones tancades en ascensors 

Aviseu l’empresa de manteniment dels ascensors.

Comuniqueu la incidència al personal de seguretat.

Inundació

Acudiu al lloc d’on ve l’avís, inspeccioneu el lloc i valoreu el tipus d’inundació

Si és deguda a entrada d’aigua de pluja o exterior,


Comuniqueu la situació al cap d’emergències

Si és deguda al trencament de canonades,


Aviseu l’OTOP

Fuga de gas

Acudiu al lloc d’on ve l’avís, inspeccioneu el lloc i valoreu la situació

Si és una fuga real,


Comprobeu que no hi ha encenedors encesos ni flames obertes


Obriu portes i finestres per a ventilar el local


Aviseu l’OTOP

Comuniqueu la situació al cap d’emergències

Envieu una notificació a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental

Vessament de productes químics i perillosos

Aviseu al cap d’emergències (5555). Si no el trobeu, aviseu al personal de vigilància

Si escau, ordeneu l’evacuació de la zona afectada.

Si el vessament va a claveguera, aviseu el tècnic de gestió mediambiental (9204)

Explosió o Detecció de paquet sospitòs

Aviseu al cap d’emergències (5555). Si no el trobeu, aviseu al personal de vigilància

Si escau, aviseu a la Policia Nacional

Tanqueu o acordoneu la zona

Si escau, ordeneu la evacuació de la zona afectada

Davant la resta de situacions heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Equip de segona intervenció

En general

Actueu en qualsevol punt de la universitat

Davant qualsevol situació no contemplada, aviseu el cap d’emergències (5555)

Incendi o explosió

Seguiu les instruccions del cap d’intervenció o del cap d’emergències, si escau

Realitzeu tasques de contenció i extinció amb extintors manuals, BIEs i equips fixos d’extinció, si escau.

Desconnecteu les instal·lacions generals d’electricitat, gas, etc., segons les ordres del cap d’intervenció o de les ajudes externes

Col·laboreu amb l’ajuda externa

Persones tancades en ascensors 

Aviseu l’empresa de manteniment dels ascensors.
Comuniqueu la incidència al personal de seguretat.
Davant la resta de situacions heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Equips d’alarma i evacuació

En general

Seguiu les instruccions del cap d’emergències i del cap d’intervenció

Informeu al personal de les pautes d’evacuació

Evacuació

Feu sonar les sirenes de l’edifici o zona afectada

Mantingueu la calma i transmeteu tranquil·litat

Comenceu la revisió de l’edifici per la planta o zona afectada (preferentment), després les plantes superiors i després les inferiors

Impediu que el personal s’aprope a la zona sinistrada (en cas d’incendi, explosió, fuga de gas o vessament de productes químics)

Manteniu l’ordre en l’evacuació, especialment en escales, portes i punts crítics.

Impediu utilitzar els ascensors

Realitzeu una ràpida inspecció de la zona per comprovar que no queda ningú, especialment als lavabos

Tanqueu les portes i les finestres que poden donar lloc a corrents d’aire en la zona afectada (en cas d’incendi)

Si hi ha fum, realitzeu l’evacuació arran de sòl

Presteu especial atenció a les persones amb dificultat o minusvalideses.

Demaneu ajuda a personal voluntari en cas de necessitat

Dirigiu-vos al lloc de concentració fixat

Informeu al cap d’emergències o al cap d’intervenció

No mogueu el cotxe del seu lloc, ja que podríeu col·lapsar els accessos i impedir l’entrada de l’ajuda externa

Davant la resta de situacions heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Equips de primers auxilis

Accident

Dins de l’horari d’apertura del Centre Sanitari

Aviseu el personal del Centre Sanitari (ext. 8724 o 8725)

Presteu atenció a la persona o persones afectades fins l’arribada del personal sanitari.

Col·laboreu, dins de les vostres possibilitats, amb el personal sanitari.

Envieu una notificació a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Fora de l’horari d’apertura del Centre Sanitari

· Si és un accident lleu, realitzeu l’atenció.

· Si és un accident greu
Protegiu la persona o persones afectades

Aviseu el coordinador sanitari (ext. 1111).

Si no el localitzeu, aviseu els Serveis Externs d'Urgències (ext. 1092).

Presteu atenció a la persona o persones afectades fins l’arribada del personal sanitari.

Col·laboreu, dins de les vostres possibilitats, amb el personal sanitari.

Envieu una notificació a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

Accident o indisposició en actes acadèmics o activitats extraordinàries

a. Si hi ha assistència sanitària present

Col·laboreu, dins de les vostres possibilitats, amb el personal sanitari.

Envieu una notificació a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental.

b. Si no hi ha assistència sanitària a l’acte

Seguiu la seqüència general d’actuació en cas d’accident.

Davant la resta de situacions, heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Tot el personal de la Universitat Jaume I

En general:


Incendi


Inundació


Persones tancades en ascensors


Vessament de productes químics i perillosos

Detecció de paquet sospitòs
Aviseu el personal del lloc de referència de l’edifici corresponent.

Indiqueu el tipus d’emergència i el lloc.

Col·laboreu en allò que se us indique.

Accident

Protegiu la persona o persones afectades

Aviseu immediatament a:

personal del lloc de referència de l’edifici corresponent

personal del Centre Sanitari

persona responsable del taller o laboratori (equip de primers auxilis), si escau

Col·laboreu en allò que se us indique.

Amenaça de bomba

Prengueu les dades que us comuniquen sobre el lloc i l’hora de l’explosió

Intenteu fixar-vos bé en el diàleg i en les característiques de la veu (home/dona, jove/major, accents especials, manera d’expresar-se,…), així com en altres característiques de la conversa telefònica.

Aviseu immediatament al cap d’emergències (5555). 

Si aquest el localitzeu, aviseu a:

personal de vigilància i seguretat (9191)

Policia Nacional (1091)

Seguiu les seues instruccions i col·laboreu en allò que se us indique.

Segrest

Aviseu immediatament al cap d’emergències (5555). 

Si aquest el localitzeu, aviseu a:

personal de vigilància i seguretat (9191)

Policia Nacional (1091)

Seguiu les seues instruccions i col·laboreu en allò que se us indique.

Fuga de gas

Tanqueu les claus de pas del gas

Obriu les portes i finestres per tal de ventilar el local

Aviseu a:

persona responsable del taller o laboratori, si escau

el personal del lloc de referència de l’edifici corresponent

Si quedeu atrapats en un ascensor

Manteniu la calma.

Accioneu el botó d’alarma de la cabina. Els ascensors estan connectats telefònicament a un servei d’avisos.
No intenteu forçar les portes.
Evacuació

Sonaran les sirenes

Ateneu les indicacions del responsable de l’evacuació del servei o del professorat

Evacueu l’edifici mantenint l’ordre i la tranquil·litat

Tanqueu totes les portes i finestres, per tal d’evitar corrents d’aire.

No us entretingueu a recollir coses ni retrocediu

No useu els ascensors, sinó les escales

No crideu durant l’evacuació

Si hi ha fum, heu de realitzar l’evacuació arran de sòl

Eixiu ordenadament, sense córrer

Dirigiu-vos i quedeu-vos al lloc de concentració fixat fins a rebre instruccions. En general, a l’entrada principal de cada edifici, sempre cap al Jardí Central del Campus
Agrupeu-vos per membres del mateix servei per tal de facilitar el reconeixement de persones que falten per evacuar.

No mogueu el cotxe del seu lloc, ja que podríeu col·lapsar els accessos i impedir l’entrada de les ajudes externes

De forma extraordinària, i si la situació ho requereix, qualsevol persona responsable d’un local o una activitat on ocòrrega una incidència greu, pot donar, preventivament, l’ordre d’evacuació parcial de la zona i avisar immediatament el cap d’emergències

Consignes d’actuació

Personal de consergeries

Davant de qualsevol situació no contemplada, aviseu el cap d’emergències (5555).

Incendi o alarma automàtica (equip de primera intervenció)
Vessament de productos químics i perillosos (equip de primera intervenció)

Fuga de gas (equip de primera intervenció)

Inundació (equip de primera intervenció)
Explosió o detecció de paquet sospitòs (equip de primera intervenció)
Evacuació (equip d’alarma i evacuació)

Accident (equip de primers auxilis)

Persones tancades en ascensors

Aviseu:

l’empresa de manteniment dels ascensors.

el personal de vigilància i seguretat

Davant la resta de situacions heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Recepció ITC

En general

Rebre informació de qualsevol situació d’emergència

Avisar el personal corresponent, segons la situació

Avisar el cap d’emergències del ITC en cas de situacions no contemplades

Incendi o explosió

Avisar l’equip de primera intervenció corresponent

Si és una emergència real, aviseu, en aquest ordre:


Cap d’emergències del ITC


Cap d’emergències de la Universitat Jaume I (si no localitza el primer)


Personal de vigilància i seguretat (si no localitza els primers)

Bombers (si no localitza a cap anterior)

Accident

Avisar segons la situació:

l’equip de primers auxilis corresponent (accident lleu)

el personal del Centre Sanitari (accident greu)

el coordinador sanitari de la Universitat Jaume I (fora de l’horari d’apertura del Centre Sanitari)

Amenaça de bomba

Actuació general per a tot el personal de la Universitat Jaume I

Vessament de productes químics i perillosos
Avisar, en aquest ordre:


Cap d’emergències del ITC


Cap d’emergències de la Universitat Jaume I (si no localitza el primer)


Personal de vigilància i seguretat (si no localitza els primers)

Bombers (si no localitza a cap anterior)
Si el vessament va a claveguera, aviseu el tècnic de gestió mediambiental (9204)

Fuga de gas

Avisar el personal encarregat de la desconnexió d’instal·lacions

Inundació

- Si és per trencament de canonades:

avisar l’OTOP

avisar el personal encarregat de la desconnexió d’instal·lacions

- Si és per altres situacions, avisar el cap d’emergències del ITC

Persones tancades en ascensors

Avisar l’empresa de manteniment dels ascensors.

Avisar el personal de vigilància i seguretat

Evacuació

Activar les sirenes segons indicació del cap d’emergències

Consignes d’actuació

Professorat i personal docent

Evacuació

Si esteu impartint docència:


Comuniqueu la situació a l’alumnat i doneu les següents indicacions:



Eixir de forma ràpida, sense còrrer



No entretenir-se arreplegant coses ni retrocedir



Usar les escales, no els ascensors



Si hi ha fum, realitzar l’evacuació arran de sol



Dirigir-se al punt de reunió i quedar-se allí fins a rebre instruccions



Agrupar-se per membres de la mateixa classe



No moure el cotxe del seu lloc

Tingueu en compte les persones amb deficultat o minusvalideses:


Demaneu ajuda als mateixos companys per ajudar a treure’ls de l’edifici.

Vessament de productes químics i perillosos
Aviseu :

el cap d’emergències (ext. 5555)

els bombers, si no el localitzeu l’anterior

el personal de vigilància i seguretat

Si escau, evacueu la zona

Si el vessament va a claveguera, aviseu el tècnic de gestió mediambiental (9204)

Fuga de gas

Tanqueu les claus de pas

Comproveu que no hi ha encenedors encesos ni flames oblertes

Obriu portes i finestres per tal de ventilar el local

Aviseu l’OTOP

Comuniqueu la situació al cap d’emergències

Envieu una notificació a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
Davant la resta de situacions, heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Personal del Centre Sanitari

En cas d’accident

Presteu la primera atenció

Aviseu, si escau, els serveis externs d’urgències

Comuniqueu-ho a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental
Davant la resta de situacions, heu d’actuar segons les seqüències generals per a tot el personal de la universitat.

Consignes d’actuació

Personal de vigilància i seguretat

En general

Col·laborau activament amb el personal de la Universitat Jaume I en tots els casos d’emergència.

Durant el torn de nit i dies festius, efectueu les tasques de vigilància i control de les alarmes d’intrusió i d’incendi.

Comuniqueu al cap d’emergències de la Universitat Jaume I qualsevol situació que requerisca alguna actuació especial.
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